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MUNICIPIO Di ROSSA

CANCELLERIA
RICEVUTO -
Data 05.10.2023 DATA: a 2 i Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari e la salute
Contatto Frank Maissen VISTO: i} Q?T 2023 degli animali dei Grigioni, Ringstrasse 10, 7001 Coira
Tel. diretto 081257 26 79
e-mail frank.maissen@alt.gr.ch .
Riferimento E00093 Cancelleria comunale Rossa

Certificato d'analisi ufficiale

Dati generali

Azienda

Responsabile dell'azienda
Motivo del controllo
Responsabile del prelievo
Campioni pervenuti il
Periodo d'analisi

Campioni e risultati

579509 Rossa, Dorfbrunnen Via Scima

Acqgua potabile nella rete di distribuzione

Franco Marzoli
6548 Rossa

Acquedotto Rossa, 6548 Rossa, Nr. 28154

Franco Marzoli

verifica del rispetto di specifiche direttive della legislazione sulle derrate alimentari
Johann Sandbichler, controllore derrate alimentari

27.09.2023, 13:05 h

27.09.2023 - 02.10.2023

Per quanto analizzato, il campione & ineccepibile.

campione del: 27.09.2023, 10:10 h

numero bottiglia: 6282/751

temperatura del campione: 14.0 °C

aspetto: limpida

paese di produzione indicazione: Svizzera
stato del campione alla consegna: refrigerato
fornitura del campione: personalmente
Utilizzazione: utilizzata

Condizioni meteo: lungo periodo senza precipitazioni
altitudine sul mare: 1097 m
coordinate:2729904/1137042

Analisi microbiologiche SOP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Germi aerobi, mesofili 190471 10 KBE/ml max. 300 KBE/mI TBDV Anh. 1 ineccepibile
Enterococchi 11230 nr KBE/100 ml nr KBE/100 ml TBDV Anh. 1 ineccepibile
Escherichia coli 72230 nr KBE/100 ml nr KBE/100 ml TBDV Anh. 1 ineccepibile
Analisi chimiche SOP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Fluoruro 51270 0.185 mg/l max. 1.5 mgl/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Nitrato 10274 <2 mg/l max. 40 mg/| TBDV Anh. 2 ineccepibile
Nitrito 20271 <0.02 mgl/l max. 0.1 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Analisi riguardante i metalli SOP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Arsenico 190379 0.845 pgl/l max. 10 ug/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Piombo 190379 nr mg/l max. 0.01 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Cromo 190379 nr mg/l max. 0.05 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Ferro 190379 0.0271 mg/I max. 0.2 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni analizzati. Le informazioni pili dettagliate in merito ai SOP

e alla valutazione della conformita sono disponibili su richiesta nonché sul nostro sito web www.alt.gr.ch.
Senza approvazione scritta del laboratorio non possono essere riprodotti dei singoli passi del rapporto.
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579510 Sta. Domenica, Dorfbrunnen Per quanto analizzato, il campione & ineccepibile.
campione del: 27.09.2023, 10:00 h

numero bottiglia: 6276/695

temperatura del campione: 12.0 °C

aspetto: limpida :

paese di produzione indicazione: Svizzera

stato del campione alla consegna: refrigerato
fornitura del campione: personalmente

Utilizzazione: utilizzata

Condizioni meteo: lungo periodo senza precipitazioni
altitudine sul mare: 1033 m
coordinate:2729610/1134665

Acqua potabile nella rete di distribuzione

Analisi microbiologiche SOP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Germi aeraobi, mesofili 190471 nr KBE/ml max. 300 KBE/ml TBDV Anh. 1 ineccepibile
Enterococchi 11230 nr KBE/100 m! nr KBE/100 ml TBDV Anh. 1 ineccepibile
Escherichia coli 72230 nr KBE/100 ml nr KBE/100 ml TBDV Anh. 1 ineccepibile
Analisi chimiche SopP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Fluoruro 51270 0.186 mg/! max. 1.5 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Nitrato 10274 <2 mg/l max. 40 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Nitrito 20271 <0.02 mg/l max. 0.1 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Analisi riguardante i metalli SOP Risultato Requisito Basi legali Valutazione
Arsenico 190379 0.995 ug/l max. 10 pg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Piombo 190379 nrmg/l max. 0.01 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Cromo 190379 nr mg/l max. 0.05 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile
Ferro 190379 0.0131 mg/l max. 0.2 mg/l TBDV Anh. 2 ineccepibile

KBE = unita formanti colonia; TBDV = Ordinanza sull'acqua potabile e sull'acqua per piscine e docce accessibili al pubblico (RS 817.022.11); nr = non reperibile; <
meno di

Cordiali saluti

Ufficio per la sicurezza delle derrate alimentari
e la salute degli animali dei Grigioni

F 0

Frank Maissen
controllore dell'acqua

reTpo sabile dell'ispettorato acqua e prodotti chimici

Osservazioni
Testi legislativi ed ordinanze vedi www.fedlex.admin.ch, www.gr-lex.gr.ch e gesetze.gl.ch

| risultati si riferiscono esclusivamente ai campioni analizzati. Le informazioni pili dettagliate in merito ai SOP
e alla valutazione della conformita sono disponibili su richiesta nonché sul nostro sito web www.alt.gr.ch.

Senza approvazione scritta del laboratorio non possono essere riprodotti dei singoli passi del rapporto. pagina 2 / 2 (ED0093)



